
OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, 
ladders, enz. (goede staat, bruikbaarheid)

BP tijdens de uitbating

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Goederen- en keukenlift 9.2.1 3m

Personenlift 9.2.1 3m of 6m (onderhoudscon-
tract niet/wel via gecertifi-

ceerde firma)

Hoogspanning 9.2.2 1j

Laagspanning 9.2.2 5j

Veiligheidsverlichting (werking, autonomie) BP 9.2.3 3m

Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks 
(dichtheidscontrole)

BT 9.2.5 3j

Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters 
(indien aanwezig: goede werking)

1j

Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen 
(goede werkinge) inclusief conformiteit afvoer 
rookgassen en aanvoer verse lucht voor  
toestellen met open verbranding

BT 9.2.4 1j

Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op 
vloeibare/vaste brandstof)

BT 9.2.4 1j

Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie 
(autonomie, goede werking)

9.2.6            (*) 1j

Algemene automatische branddetectie  
(conformiteit, autonomie, goede werking) 
inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, 
rook- evacuatiekoepels

9.2.7            (*) 1j

Autonome branddetectoren BP 9.2.7 3m

Filters en kokers van dampkappen BP 9.2.9 1j

Draagbare brandblustoestellen (goede  
werking) en axiaal gevoede muurhaspels 
indien aanwezig

BT 9.2.8 1j

(Zs) brandwerende deuren en luiken,  
blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen,  
ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)

BP 10.2 tijdens de uitbating

LOGIES VOLGENS BIJLAGE 3 - HOOFDSTUK 9 EN 11
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LOGIES VOLGENS BIJLAGE 4 - HOOFDSTUK 9 EN 11

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Goederen- en keukenlift 9.2.1 3m

Personenlift 9.2.1 3m of 6m (onderhoudscon-
tract niet/wel via gecertifi-

ceerde firma)

Hoogspanning 9.2.2 1j

Laagspanning 9.2.2 5j

Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, autonomie) BP 9.2.3 3m

Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks 
(dichtheidscontrole)

BT 9.2.5 3j

Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters 
(indien aanwezig: goede werking)

1j

Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen 
(goede werkinge) inclusief conformiteit afvoer 
rookgassen en aanvoer verse lucht voor  
toestellen met open verbranding

BT 9.2.4 1j

Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op 
vloeibare/vaste brandstof)

BT 9.2.4 1j

Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie 
(autonomie, goede werking)

9.2.6            (*) 1j

Algemene automatische branddetectie  
(conformiteit, autonomie, goede werking) 
inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, 
rook-evacuatiekoepels

9.2.7            (*) 1j

Filters en kokers van dampkappen BP 9.2.9 1j

Draagbare brandblustoestellen (goede  
werking)

BT 9.2.8 1j

Muurhaspels en -hydranten (indien aanwezig: 
goede werking)

BT 9.2.8 1j

Veiligheidsverlichting (goede werking) BP 10.2 3m

Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, 
evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede 
staat, bruikbaarheid)

BP 10.2 tijdens de uitbating
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LOGIES VOLGENS BIJLAGE 5 - HOOFDSTUK 6 EN 8

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Goederen- en keukenlift 6.2.1 3m

Personenlift 6.2.1 3m of 6m (onderhoudscon-
tract niet/wel via gecertifi-

ceerde firma)

Hoogspanning 9.2.2 1j

Laagspanning 9.2.2 5j

Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, autonomie) BP 6.2.3 5j

Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks 
(dichtheidscontrole)

BT 6.2.5 3j

Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters 
(indien aanwezig: goede werking)

1j

Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen 
(goede werkinge) inclusief conformiteit afvoer 
rookgassen en aanvoer verse lucht voor  
toestellen met open verbranding

BT 6.2.4 1j

Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op 
vloeibare/vaste brandstof)

BT 6.2.4 1j

Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie 
(autonomie, goede werking)

6.2.6            (*) 1j

Algemene automatische branddetectie  
(conformiteit, autonomie, goede werking) 
inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken,  
rook-evacuatiekoepels

6.2.7            (*) 1j

Filters en kokers van dampkappen BT 6.2.9 1j

Draagbare brandblustoestellen (goede  
werking)

BT 9.2.8 1j

Muurhaspels en -hydranten (indien aanwezig: 
minimale druk, goede werking)

6.2.8 3j

Muurhaspels en -hydranten (indien aanwezig:  
goede werking) 

BT 6.2.8 1j

Veiligheidsverlichting (goede werking) BP 6.2.3 3m

Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, 
evacuatiewegen, trappen, enz. (goede staat, 
bruikbaarheid)

BP tijdens de uitbating
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LOGIES VOLGENS BIJLAGE 6 - HOOFDSTUK 6

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Hoogspanning (indien aanwezig) 3.2 1j

Laagspanning 3.2 5j

Verlichting hoofdwegen BP 2.2.2 3m

Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks 
(dichtheidscontrole)

BT 3.1 3j

Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters 
(indien aanwezig: goede werking)

3.1 1j

Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie 
(autonomie, goede werking)

5            (*) 1j

Brandblustoestellen (goede werking) BT 4 1j

Hydranten en bijbehorend materiaal (indien 
aanwezig: goede werking)

BP 4 1j

Goede staat, bruikbaarheid van de aanwezige 
brandbestrijdingsmiddelen

BP 6           tijdens de uitbating

(*)  Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100 
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7. KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN 

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Koeltechnische bedrijven
Examencentrum in de koeltechniek

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 04/09/2009

2j, 5j
2j, 5j

8. STOOKTOESTELLEN 

9. AARDGAS “HOME” COMPRESSOREN 

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Aardgas “home” compressoren VLAREM II art. 5.16.7 2j

10. LPG MONTAGE ATELIER

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

LPG montage atelier KB van 09/05/2001 1j

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Stooktoestellen
Eénmalige verwarmingsaudit

Besluit van de Vlaamse 
Regering 08/12/2006 -

1j, 2j
éénmalig voor toestellen 

van 15 jaar of ouder

Stooktoestellen
Omstandige diagnose

               (max. 399 kW)
                                        

Besluit van de Waalse regering 
van 29/01/2009, 16/08/2009 -

1j, 3j
éénmalig voor toestellen 

van 15 jaar of ouder

Stooktoestellen gevoed met vloeibare of 
vaste brandstoffen

KB van 06/01/1978
(Brussel)

1j en bij vervanging
van de brander



11. EXPLOSIEVEILIGHEID

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Explosieveiligheidsdocument opstellen KB 26/03/2003

Controle elektrisch materieel in zones met  
explosiegevaar

AREI art.270
KB 02/06/2008

5j
1j

Controle niet-elektrisch materieel in zones met 
explosiegevaar

KB 26/03/2003 5j

Audit op werkplaatsen waar er herstellingen 
van explosieveilig elektrisch materieel worden 
uitgevoerd

AREI art.107 1j

Audit op werkplaatsen waar er herstellingen van 
explosieveilig niet-elektrisch materieel worden 
uitgevoerd

KB 26/03/2003 1j

Goedkeuring van een risico-evaluatie van machines, 
toestellen en beveiligingssystemen bedoeld voor 
gebruik op plaatsen met ontploffingsgevaar 

AREI art.106

12. CONTROLES VAN GROENESTROOM- EN WARMTEKRACHTINSTALLATIES

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Warmtekrachtinstallaties - Vlaams Gewest Besluit Vlaamse Regering 
07/07/2006

2j

Groenestroominstallaties - Vlaams Gewest Besluit Vlaamse Regering 
05/03/2004

2j indien jaarproductie ≥  
1000 MWh

Warmtekrachtinstallaties - Waals Gewest Besluit Waalse Regering 
30/11/2006 & Ministerieel Besluit 
12/03/2007

1j

Groenestroominstallaties - Waals Gewest Besluit Waalse Regering 
30/11/2006 & Ministerieel Besluit 
12/03/2007

1j

Groenestroominstallaties - Offshore KB 16/07/2002 1j

13. BEVEILIGINGSONDERNEMING & ALARMINSTALLATIES

OMSCHRIJVING AVB BEVOEGD PERSOON WETGEVING OVI PERIODIEKE CONTROLE

Controle van de uitrusting  van een  
beveiligingsonderneming

KB 13/06/2002 & Technische Nota 
T015-1 van het BEC

5j / 10j

Controle van een inbraakalarmsysteem Technische Nota T015-2 van het BEC 1j
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14. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

REGLEMENTERING - NORMEN

ARAB: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
KB: Koninklijk Besluit
MB: Ministerieel Besluit
BS: Belgisch Staatsblad
VLAREM: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
ADR: European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
IMDG: International Maritime Dangerous Goods code
IBC: Intermediate Bulk Container
CSC: International Convention for Safe Containers
TPED: Transportable Pressure Equipment Directive
BEC: Belgisch Elektrotechnisch Comité
BVR: Besluit van de Vlaamse Regering
BRFG: Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
BWR: Besluit van de Waalse Regering
BRDG: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap

ANDERE

OVI: Onderzoek Voor (her)Indienststelling
AVB: AIB-Vinçotte Belgium vzw
ET: Erkend Technicus
BI: Bevoegd Installateur
PBW: Preventie en Bescherming op het Werk
EDTC: Externe Dienst voor Technische Controles
BT: Bevoegde Technicus
BP: Bevoegd Persoon

PERIODICITEITEN

w: wekelijks
m: maandelijks
xm: om de x maanden
j: jaarlijks
yj: om de y jaar
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Jan Olieslagerslaan 35, B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 674 57 11  •  Fax: +32 (0)2 674 59 59
info@vincotte.be  •  www.vincotte.be

ADRESSEN 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Diamant Building
Boulevard A. Reyerslaan 80
B-1030 Brussel
info@vincotte.be

EXPLOITATIEZETEL

Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 674 57 11
Fax: +32 (0)2 674 59 59
info@vincotte.be

REGIO’S

BRABANT
Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 674 57 11
Fax: +32 (0)2  674 59 59
brussels@vincotte.be

ANTWERPEN - LIMBURG
Noordersingel 23
B-2140 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 221 86 11
Fax: +32 (0)3 221 86 12
antwerpen-limburg@vincotte.be

OOST- EN WEST-VLAANDEREN
Bollebergen 2a bus 12
B-9052 Gent (Zwijnaarde)
Tel: +32 (0)9 244 77 11
Fax: +32 (0)9 244 77 15
gent@vincotte.be

WALLONIE
Parc Scientifique Créalys
Rue Phocas Lejeune 11
B-5032 Isnes (Gembloux)
Tel: +32 (0)81 43 26 11
Fax: +32 (0)81 43 61 15
wallonie@vincotte.be

LABO

Everest
Leuvensesteenweg 248
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 674 57 50
Fax: +32 (0)2 674 57 85
laboratory@vincotte.be

TECHNISCHE ANTENNES

HASSELT
Walenstraat 59b
B-3500 Hasselt
Tel: +32 (0)11 26 44 40
Fax: +32 (0)11 26 44 49
antwerpen-limburg@
vincotte.be

ROESELARE
Kleine Weg 239 A
B-8800 Roeselare
Tel: +32 (0)51 23 32 70
Fax: +32 (0)51 23 32 79
gent@vincotte.be




